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Therm PRO 14 XZ, TXZ Therm 20 LXZ, TLXZ, LXZE, TLXZE
« » « »
1.1 G 3/%, 1.1 G 3/%,
2.1 G 3/ 2.1 G 3/
3.1 G 3%, 3.1 G 3/%,
4.4 G1/2, 4.4 G1/2,
5.1 G 3/, 5.1 G 32,
6. ! G 3/ 6. ! G 3/
7.1 ! G1/2 7.1 ! G1/2
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Therm 28 LXZ, TLXZ Therm 28 KDZ
« » « »
1.1 G 3/%,
2.1 G 3/
1.1 G 3/%, 3.1 G 12,
2.1 G 3/2 4.1 G 3/%,
3.1 G1/2, 5.1 G3/#
4.4 G 12, 6. ! ! G 1/2,
5.1 G 3/2, 7.4 424
6. ! G 3/
7.1 ! G 1/2,
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Therm PRO 14 XZ, TXZ

1. Vstup plynu G 3/4", vn j8i zavit
2. Vystup topné vody do zasobniku G 3/4" vn jsi
3. Vystup topné vody G 3/4", vn jSi zavit

4. Dopoust ni kotle G 1/2", vn j&i zavit

5. Vstup vratné vody G 3/4", vn jSi z4vit

6. Vstup vratné vody ze z&sobniku G 3/4" vn j8i
7. Vystup poji$ ovaciho ventilu G 1/2", vnit ni

A-255 H-75 P-290
B-800 [-75 R-60
C-430 J-50 S-79
D-275 K-90
E-110 L-40 [mm]
F-140 M-117
G-70 N-44

“turbo"

1. Vystup topné vody G 3/4", vn j8i zavit
2. Vystup topné vody do zasobniku G 3/4" vn jsi
3. Vstup plynu G 3/4", vn j§i zavit

4. Dopoust ni kotle G 1/2", vn j8i zavit

5. Vstup vratné vody G 3/4", vn jsi zavit

6. Vstup vratné vody ze zasobniku G 3/4" vn si
7. Vystup poji§ ovaciho ventilu G 1/2", vnit ni

Therm 28 LXZ, TLXZ

1. Vystup topné vody G 3/4", vn j3i zavit
2. Vystup topné vody do zasobniku G 3/4" vn jsi
3. Vstup plynu G 3/4", vn jSi zavit

4. Dopoust ni kotle G 1/2", vn j8i zavit

5. Vstup vratné vody G 3/4", vn j8i zavit

6. Vstup vratné vody ze zasobniku G 3/4" vn §i
7. Vystup poji$ ovaciho ventilu G 1/2", vnit ni

A-250 H-55 R-60
B-830 [-60 S-79
C-500 J-40 T-200
D-370 K-49 [mm]

E-130 L-90

F-228 N-44

G-95

Varianta
"komin"

Varianta
“"turbo”

Varianta
"komin"

Therm 20 LXZ, TLXZ, LXZE, TLXZE,

A-215 H-55 R-60
B-830 1-60 S-79
C-430 J-40 T-200
D-370 K-49 [mm]
E-120 L-90

F-228 N-44

G- 60

Therm 28 KDZ
1. Vystup topné vody G 3/4", vn j§i zavit

3. Vstup plynu G 1/2", vn j&i zavit

4. Vstup vratné vody G 3/4", vn jSi zavit

5. Vstup vratné vody ze zasobniku G 3/4" vn j8i
6. Vystup poji$ ovaciho ventilu G 1/2", vnit ni
7. Odvod kondenzatu 024

A-175 G-70 N-44
B-800 H-55 S-79
C-450 1-60  [mm]
D-370 J-89

E-60 L-90

F - 200
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Varianta
“turbo”

Varianta
"komin"
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